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Targy: Oroszlany, Tancsics Mihaly Gt 27. szam, 589/1 hrsz. alatti mentallomas
térburkolat készités, csapadék és szennyviz elvezetés kiviteli terve.

Az elbiralas kapcsan az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt. Tatabanyai Uzem
a 2-2013 (1.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alabbi nyilatkozatot adja:

A résziinkre megkiildott targyi dokumentacio kivitelezéséhez a villamos energia
ellatd rendszeriink {izembiztonsaga szempontjabol az alabbi észrevételekkel
hozzéjéarulunk:

1./ hozzéjarulasunk nem jelenti a tervdokumentacié miiszaki tartalmanak
tételes ellendrzését, illetve biralatait. Nem mentesiti a tervezdt, beruhazét és
kivitelez6t az érvényben 1év6 szakmai, létesitési, valamint biztonsagtechnikai
el6irasok maradéktalan betartasa aldl.

2./ A Kkivitelezd koteles a —felvonulas el6tt- irasban bejelenteni a
Tatabanyai Uzemnél (2800-Tatabanya, Marcius 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy
Juhasz Péter haldzat iizemeltetési teriileti referens e-mail: peter.juhasz@eon-
hungaria.com
az alabbi munkafazisokat:

- munkateriilet atadas-atvétel

- munka kezdése

- kivitelezés kézbeni nyomvonal modositas

- munkateriilet takarasa

- miiszaki atadas-atvétel.

Amennyiben a munkalatok megkezdését a kivitelezd nem jelenti be, és a halozat
megvalosulasat, kivitelezés kozben nem all médunkban ellendrizni, az elkésziilt
munka atvételét kénytelenek lesziink megtagadni!

Ha feltaras/épités kozben villamos kabel, légvezeték, tartdoszlop vagy egyéb
berendezés megsériilne vagy ennek veszélye allna eld, ezt azonnal be kell jelenteni
a 06-40-330-330 telefonszamon.
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Az azonnali beavatkozast igénylé esetek kivételével a bejelentést legalabb 3 nappal
elobb kérjiik bejelenteni.

3./ Altaldnos kivetelmények:

1 kV-os fesziiltségszintii foldkabeleink megkdzelitésekor és keresztezésekor
mindennemii felettiik tortén6 munkavégzés csak kézi feltarassal és fokozott
Ovatossaggal torténhet szakfeliigyelet jelenlétében.
11 kV-os fesziiltségszintli foldkabeleink megkozelitésekor és keresztezésekor
mindennemii felettiik tortén6 munkavégzés csak kézi feltarassal és fokozott
Ovatossaggal torténhet szakfeliigyelet jelenlétében.

Ha az Gtburkolatot, jardat parkolot bovitik, szélesitik a kabeleinket eddig takard
védOcsoveinket is meg kell hosszabbitani, 0j épités esetén véddécsdbe kell
helyeztetni az E.on egyik minésitett vallalkozdjaval szakfeliigyelet jelenlétében.

Foldkabeles halézataink felett végzett barminemdi munkéhoz kapcsolodd
tereprendezés esetén ha az a talajszint csokkentésével jar az adott teriileten 1év6
foldkabeleink szintjét is le kell csokkenteni a minimélis 80 cm-es mélységig. Az
E.on egyik mindsitett vallalkozojaval szakfeliigyelet jelenlétében.

Amennyiben a munkavégzés soran kideriil, hogy a kabeleink az épitésiik utani
tereprendezések miatt nem az el6irt 80 cm-es mélységben vannak hanem annal
kissebben a munkak folytatdsa elott szakfeliigyeletet kell rendelni és sziikség
esetén az E.on egy mindsitett alvallalkozojaval a kabeleket véddcsébe kell
helyezni.

1kV és 11kV fesziiltségszintii foldkabeleink megkozelitésekor és keresztezésekor
csak kézi feltarast engedélyeziink, szakfeliigyelet jelenlétében!

A keresztez6 kozmiivek kozott a keresztezési szog 30° - nal kisebb nem lehet.

A keresztezd vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel talnyald védécesdbe kell
tenni.

Erésaramu szabadvezetékes halozat tartdoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvany
értelmében, a munkagddér mélységénél Kkisebb mértékben nem lehet
megkdzeliteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél kozelebb keriild csoveket, az oszlop
vagy oszlopalap széleitél 1.5-1.5m - rel talnyald véddcsdbe kell tenni. A
biztonsagi dvezeten beliil tilos minden olyan tevékenység, amely a fold feletti
vezeték tartészerkezetének épségét vagy allékonysagat veszélyezteti. Ha az
¢pitendd foldfelszin alatti halozatuk szabadvezetékes haldzat tartdoszlopait 2
méternél jobban megkozeliti szakfeliigyeletet kell rendelni.

A légvezetékes halozataink biztonsagi ovezeten beliil tilos foldet deponélni
talajszintet jelentds mértékben megemelni, olyan ndvényzet telepitése, amelynek
magassaga kifejlett dllapotdban meghaladja a 4 métert, olyan ndvényzet telepitése,
amely a nyomvonal és az oszlopok jarmiivel valo megkdzelitését akadalyozza,
minden olyan tevékenység, amely a fold feletti vezeték tartdszerkezetének épségét
vagy allékonysagat veszélyezteti.

A Kivitelezés soran kérjiik betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2
valamint a 2-2013 (1.22) NGM rendeletben eldirtakat.

Az igény szerinti aramsziineteket a Tatabanyai Uzemmel kérjiik rendezni.

Mivel a teriileten ismeretlen nyomvonali foldkabeles csatlakozd kabelek
eldfordulhatnak  kérjiik a foldmunkak soran fokozott Gvatossaggal ¢és
koriiltekintéssel jarjanak el!
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4./ Ha a terv kivitelezése soran az E.ON tulajdonaban 1évé berendezést
megrongélnak; a helyreallitdas, a fogyasztoi kiesésbdl eredd karok a beruhazét
terhelik.

5./ Jelen jovahagyasunk a keltezést6l két évig érvényes.
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